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Содержание раздела

Лист Наименование Примечание

1 Содержание общих данных

2 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

3 Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

4 Ведомость спецификаций

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими
требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и
других норм, действующих на территории РФ и обеспечивает безопасную

для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении
предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта ____________Дешко В.П.
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечани
е

Ссылочные документы

ПУЭ Правила устройства электроустановок. Изд. 6
и 7.

СП31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок 
жилых и общественных зданий

ГОСТ Р50571 Электроустановки зданий

СНИП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение

ГОСТ Р50571.15-
97

Электроустановки зданий. Часть5. Выбор и 
монтаж электрооборудования.

ГОСТ 21.614-88 Изображения условные графические 
электрооборудования и проводок на планах.

НПБ246-97 Правила пожарной безопасности в Российской 
Федерации

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования
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Общие данные.

     1. Исходные данные для проектирования.

Настоящий проект разработан на основании:

-Технического задания на проектирование;

-Архитектурных планов дома;

-Дизайн-проекта объекта

-Правил  устройства  электроустановок,  Правил  технической

эксплуатации  электроустановок  потребителей,  и  других  руководящих

материалов применительно к электроснабжению частных жилых объектов. 

Технические решения,  принятые и отраженные в настоящем проекте,

соответствуют  требованиям  экологических,  санитарно-гигиенических,

противопожарных  и  других  действующих  норм  и  правил  и  обеспечивают

безопасную  для  жизни  и  здоровья  людей  эксплуатацию  объекта  при

соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

     2. Указания по монтажу.

Электроснабжение  объекта  осуществляется  от  главного

распределительного щита ГРЩ 0,4кВ. Напряжение питающей сети 380/220В

50 Гц. Подача напряжения трехфазная, пяти проводная с глухозаземленной

нейтралью.   Система  заземления  TN-S.  Выделенная  мощность

электроснабжения объекта составляет 30 кВт. Электроснабжение объекта

относится к третьей категории надежности. 

Силовая  распределительная  установка  состоит  из  главного

распределительного щита ГРЩ, силового щита ЩС-1, щита освещения ЩО-1,

щита автоматического ввода резерва АВР. 

Все  электропотребители  объекта  распределены  таким  образом,  что

неравномерность нагрузки по фазам не превышает 10%.

Электромонтажные  работы   выполняются  в  соответствии  с

действующими  ПУЭ,  СНиП  3-05-06-85  и  СП31-110-2202.   Монтаж

электросетей производится согласованно с другими коммуникациями. 
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3. Сведения о электроприемниках.

Все электрические нагрузки их установочная и расчетная мощности

приведены в таблице «Расчет электрических нагрузок» приложения. 

Управление  освещением,  и  некоторыми  другими  потребителями

производится релейными устройствами находящимися в ЩО-1. 

Для  учета  электроэнергии  проектом  электроснабжения  дома

предусмотрена установка в ГРЩ 3-х фазного многотарифного электронного

счетчика марки Меркурий 230АМ прямого включения на ток 10-100 А, 

класс точности 1. 

4. Меры электробезопасности.

Согласно Главы 1 ПУЭ на объекте должно быть выполнено защитное

заземление.  Все  металлические  части  электрооборудования,  штепсельные

розетки должны быть заземлены. Для заземления (зануления) используется

третий (пятый) желто-зеленый PE провод электропроводки. Данный провод

присоединяется к ГЗЩ  (главная заземляющая шина).  Главная заземляющая

шина  выполнена  внутри  ГРЩ,   в  качестве  главной  заземляющей  шины

используется шина РЕ.

В  качестве  дополнительной  защиты  для  всех  электропотребителей

ванных  и  душевых  помещений,  как  помещений  с  повышенной  опасностью,

согласно  п.2  и  3  гл.1  ПУЭ  2002,  а  так  же  кухонного  оборудования

применяются  УЗО  на  дифференциальный  ток  10мА  и  30  мА.  Розетки  в

душевых, ванных комнатах и на кухне имеют защитные шторки и степень

защиты не ниже  IP44.  Розетки в остальных помещениях имеют степень

защиты не ниже IP20. Розетки всех помещений объекта имеют заземляющий

контакт.

В  качестве  главной  заземляющей  шины  используется  РЕ  -  шина

вводного распределительного щита.
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Главная заземляющая шина и уравнивающие проводники на обоих концах

должны быть обозначены продольными или поперечными полосами жёлто-

зелёного цвета одинаковой ширины.

Все электрооборудование и материалы должны иметь сертификаты

соответствия  Госстандарта  России  и  сертификаты  пожарной

безопасности , согласно НПБ 246-97 "Арматура электромонтажная.

5. Сведения о применяемых кабелях.

Выбор сечения кабелей произведен из условий обеспечения допустимой

потери  напряжения,  предельно  допустимого  нагрева  и  селективности

работы защитной аппаратуры.

Ввод  выполнен  кабелем  ВВГнг  5х25  в  электротехнической  трубе,

разводка  силовых  и  осветительных  сетей  производится  кабелем  ВВГнг

соответствующего сечения. 

Сети  организованы  по  лучевому  принципу,  без  промежуточных

распределительных коробок. Основные сетевые магистрали располагаются за

потолком, спуски осуществляются строго вертикально. 

В  соответствии  с  п.  2.1.31  ПУЭ  2002  электропроводка  должна

обеспечивать  возможность  распознавания  по  всей  длине  проводников  по

цветам: голубой - нулевой рабочий проводник,  зелено-желтый - нулевой

защитный  проводник,  красный,  черный,  белый,  коричневый  -  фазные

проводники.

6. Расчет токов короткого замыкания и падения 

напряжения.

Расчет  токов  короткого  замыкания  выполнен  на  основе

методики изложенной в ГОСТ 28249-93. Расчет токов короткого

замыкания произведен для двух самых удаленных точек от ГРЩ.

Результаты расчетов сведены в таблицу 2.
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                              Таблица 2. Расчет токов короткого замыкания

Параметр Ед. изм.   Значение
Обозначение
электроприемника  Розетки Освещение

Номер кабеля  20 25
Длина петли м 50,00 50,00
Тип кабеля    ВВГнг  ВВГнг
Сечение кабеля мм2 5х2,5 5х2,5
Присоединенная мощность кВт 1,50 2,00
Ток нагрузки A 6,82 9,09
Падение  напряжения  в
кабеле % 1,04 1,38

Rуд (по таблице) мОм/м 7,41 7,41
Худ (по таблице) мОм/м 0,10 0,10
Rуд полное Ом 0,37 0,37
Худ полное Ом 0,01 0,01
Zуд сопротивление петли мОм/м 17,40 17,40
Полное  сопротивление
петли кабеля Ом 0,87 0,87

Минимальный  ток  1-
фазного КЗ А 253 253

Макс.  Iотс  автомата  по
чувствитель-ности к мин.
току КЗ (Кзап.=1,2)

А 211 211

Макс.  Iтр  автомата  по
чувствительности  к  мин.
току КЗ

кривая
"В" 42 42

кривая "С" 21 21

7. Организация эксплуатации.

Граница эксплуатационной ответственности между потребителем

и  Электроснабжающей  организацией   устанавливается  по  договору

согласно п.1.5  ППЭ и статьей 543 ч. II  Гражданского  кодекса  РФ

на  основании «Акта по разграничению балансовой  принадлежности и

эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений».

Потребитель  должен  обеспечивать  исправность  своих

электроустановок.  Потребителю  не  разрешается  подключать

электрическую нагрузку сверх разрешенной в технических  условиях,
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а  также  увеличивать  номинальное   значение  токов  защитных

устройств, определенных проектом.

Все электрооборудование должно удовлетворять требованиям

ГОСТ и быть  промышленного изготовления.

Для обеспечения техники безопасности ремонтные и Планово

профилактические  работы (ППР)  на щитовых электроустановках

должны  осуществляться  специально   обученным   и

подготовленным   в соответствии  с  ПТБ и ПТЭ  ремонтным

персоналом, закрепленным за данным объектом с квалификационной

группой IV и III до 1000в.    
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Приложение. Расчет электрических нагрузок.

9

Ввод  30 кВт

По
з.

Пр
ио

ри
т
ет

Наименование нагрузки

Руст, кВт
Фазы Фазы

A B C A B C
Бассейн
Циркуляционный насос 2 шт. 1,4 1,4 1 1,4 1,4
Фильтр 0,6 1 0,6
Установка озонирования 1,2 1 1,2
Противоток 2,3 0,1 0,23 0
Сматывающее устройство 2 0,1 0,2
Освещение и проч. потребит. 0,82 0,4 0,328
Канализационный насос 0,65 0,1 0,065
Электрический подогрев
Подогрев кровли (4 ветки) 2,4 3 1,98 0,5 1,2 1,5 0,99
Подогрев крыльца 1,8 1,5 1,5 0,5 0,9 0,75 0,75
Подогрев труб 0,5 0,6 0,4 0,5 0,25 0,3 0,2
Бытовое оборудование
Холодильник 0,3 1 0,3
Посудомоечная машина 0,9 0,2 0,18
Кофеварка 0,1

0,1
Стиральная машина (2 шт) 0,9 0,9 0,2 0,18 0,18

2,5 0,2 0,5
3,7 0,3 1,11

Микроволновка 0,9 0,3 0,27
Вентиляция

0,5 0,65 1 0 0,5 0,65
Вытяжные вентиляторы 1 1 1

Телевизоры 0,9 0,7 0,63
АВ ресиверы (3 шт) 1,2 0,7 0,84
Прочее 1 0,7 0,7

1 1 1 1 1
Прочие нагрузки
Освещение. 1 1 1 0,6 0,6 0,6 0,6
Розетки 2 2 2 0,6 1,2 1,2 1,2
Нагрузки на участке 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5
Сауна 3 3 3 0,1 0,3 0,3 0,3

14,5

21,07 20,7 20,63 9,933 8,96 10,21

62,4 кВт 29,103 кВт

Кс

Ррасч, кВт

Электрочайник

Сушильная мащина
Электро-духовка

Вент.установки (2 шт)

Аудио-видео оборуд.

Слаботочное оборуд.
Слаботочное оборуд.

Ру= Рр=
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18 бассейн
60,4 м2

12

галлерея

14,5 м2

16

моечная

6,6 м2
15

парная

5,0 м2

14

13

6

TCTC TCTC TCTC

11

TCTC
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Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

1254-ТП-ИС.ЭМ

Инженерные системы

Ленинградская обл., дер. Силино.

ТП

Дешко В.П.

Петрова Н.Б.

Дешко В.П .

Электропитание

Щиты в техпомещении.
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Магистраль

Участок сети 1

Аппарат отходящей линии (ввода);

обозначение; тип; Iном А;

расцепитель или плавкая

вставка, А

Участок сети 2

Аппарат ввода в

распределительное устройство

или пусковой аппарат,

обозначение, тип; Iном А;

расцепитель или плавкая

вставка, А; уставка теплового

реле, А

Участок сети 3

К
а
б
е
л
ь
, 
п
р
о
в
о
д

Участок сети

Обозначение

Марка

Число жил и сечение

Длина, м

Т
р
у
б
а Обозначение на плане

Длина, м

Э
л
е
к
т
р
о

п
р
и
е
м
н
и
к Обозначение

Pрасч., кВт

Iрасч., А

СB

QF4

S201C

А

25А

QF5

S201C

25А

QF6

S201C

25А

А

ВВГнг

3х6

Фаза А

10

46

В

ВВГнг

3х6

Фаза В

10

46

С

ВВГнг

3х6

Фаза С

10

46

АВС

N

PE

WhPI1

PENA,B,C N

PE

Ввод ВЛ

ВБбШв 5х10

Наружный контур

повторного

заземления

QF1

S293C

80A

3NPE-220\380V

PENA,B,C N

PE

Ввод Резерва

Газовый генератор 9ВА

ВБбШв 5х10 Наружный контур

повторного

заземления

QF2

S293C

50A

АВР

Стабилизаторы

3х15кВт

Мощность разрешенная к

использованию 30 кВт

Рр=30 кВт

Sp=31,3 кВА

Iр=47,4 A

cosɸ=0,96

STB2 STB3STB1

SA1 SA2 SA3
байпас стабилизаторов

Лист ЛистовСтадия

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

1254-ТП-ИС.ЭМ

Инженерные системы

Ленинградская обл., дер. Силино.

ТП

Дешко В.П.

Петрова Н.Б.

Дешко В.П .

Электропитание

Схема ГРЩ.
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N1

PE

10 11 12 13

ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг

3х4 3х4 3х4 3х4

ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1

1 1 1 1

9 9 9 9

Питание ЩС-1

с ИБП

Питание ЩС-1

без ИБП

Питание ЩС-2

с ИБП

Питание ЩС-2

без ИБП

N2

Участок сети 2

Аппарат ввода в

распределительное устройство

или пусковой аппарат,

обозначение, тип; Iном А;

расцепитель или плавкая

вставка, А; уставка теплового

реле, А

Участок сети 3

К
а
б
е
л
ь
, 
п
р
о
в
о
д

Участок сети

Обозначение

Марка

Число жил и сечение

Длина, м

Т
р
у
б
а Обозначение на плане

Длина, м

Э
л
е
к
т
р
о
п
р
и
е
м
н
и
к

Обозначение

Pрасч., кВт

Iрасч., А

Наименование, тип,

обозначение чертежа,

или принципиальной

схемы

C2

B2

А2

C1

В1

А1

Блок ЩС-1-1.2

QF13

S203C

16А

QF14

S203C

16А

QF15

S203C

16А

QF16

S203C

16А

14 15 16 17

ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг

3х4 3х4 3х4 3х4

ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1

1 1 1 1

9 9 9 9

Питание ЩО-1

с ИБП

Питание ЩО-1

без ИБП

Питание ЩСУ-1

с ИБП

Питание ЩСУ-1

без ИБП

QF17

S203C

16А

QF18

S203C

16А

QF19

S203C

16А

QF20

S203C

16А

18 19 20 21

ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг

3х4 3х4 3х4 3х4

ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1

1 1 1 1

9 9 9 9

Питание ЩСУ-2

с ИБП

Питание ЩСУ-2

без ИБП

Питание ЩС-Б

(бассейн)

с ИБП

Питание ЩС-Б

(бассейн)

без ИБП

22 23

ВВГнг ВВГнг

3х4 3х4

ЩС-1 ЩС-1

1 1

9 9

Питание ЩСУ-2

с ИБП

Питание ЩСУ-2

без ИБП

QF25

S203C

16А

QF26

S203C

16А

QF21

S203C

16А

QF22

S203C

16А

QF23

S203C

16А

QF24

S203C

16А

Блок ЩС-1-2 Блок ЩС-1-3 Блок ЩС-1-4

Лист ЛистовСтадия

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

1254-ТП-ИС.ЭМ

Инженерные системы

Ленинградская обл., дер. Силино.

ТП

Дешко В.П.

Петрова Н.Б.

Дешко В.П .

Электропитание

Схема ЩC-1. Фрагмент 2
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QFD4
DS951
10А
30мА

QFD5
DS951
6А

30мА

QFD3
DS951
10А
30мА

QFD2
DS951
10А
30мА

A1 A1 A1 A1 A1 A1 B1 B1 B1 B1 B1 B1

Р18.1 Р18.2 Р12.1 Р13.1 Р10.1 Р8.1 Р9.1 Р9.2 Р9.3 Р9.4 Р7.1 Р7.2

ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг

3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5

ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Розетки

бассейн 18

Розетки

бассейн 18

Розетки

галерея 12
Розетки п.13

Розетка в

агрегатной
Розетки с.у. 8

Розетки

постирочная 9

Постирочная

стир.маш.1

Постирочная

стир.маш.2

Постирочная

суш.маш.

Розетки

Кухни 7

Розетки

Кухни 7

QFD1
DS951
10А
30мА

QFD6
DS951
10А
30мА

QFD7
DS951
6А

30мА

QFD8
DS951
10А
30мА

QFD9
DS951
6А

30мА

QFD10
DS951

6А
30мА

Участок сети 2

Аппарат ввода в

распределительное устройство

или пусковой аппарат,

обозначение, тип; Iном А;

расцепитель или плавкая

вставка, А; уставка теплового

реле, А

Участок сети 3

К
а
б
е
л
ь
, 
п
р
о
в
о
д

Участок сети

Обозначение

Марка

Число жил и сечение

Длина, м

Т
р
у
б
а Обозначение на плане

Длина, м

Э
л
е
к
т
р
о
п
р
и
е
м
н
и
к

Обозначение

Pрасч., кВт

Iрасч., А

Наименование, тип,

обозначение чертежа,

или принципиальной

схемы

QFD11
DS951
6А

30мА

QFD12
DS951

6А
30мА

N1

PE

N2

C2

B2

А2

C1

В1

А1

Блок ЩС-1-5

фазы с ИБП

фазы без ИБП

Блок ЩС-1-6

Лист ЛистовСтадия

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

1254-ТП-ИС.ЭМ

Инженерные системы

Ленинградская обл., дер. Силино.

ТП

Дешко В.П.

Петрова Н.Б.

Дешко В.П .

Электропитание

Схема ЩC-1. Фрагмент 3
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QFD16
DS951
10А
30мА

QFD17
DS951
6А

30мА

QFD15
DS951
10А
30мА

QFD14
DS951
10А
30мА

C1 C1 C1 C1 C1 C1

Р21.1 Р26.1 Р31.1 Р30.1 Р44.1 Р011.1

ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг

3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5

ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1

1 1 1 1 1 1

9 9 9 9 9 9

Розетки

с.у. 21
Розетки

ванная 26

Розетки

с.у. 31

Розетки

с.у. 30

Розетка в

с.у мансарда
ЛОС

канализация

QFD13
DS951
10А
30мА

QFD18
DS951
10А
30мА

Участок сети 2

Аппарат ввода в

распределительное устройство

или пусковой аппарат,

обозначение, тип; Iном А;

расцепитель или плавкая

вставка, А; уставка теплового

реле, А

Участок сети 3

К
а
б
е
л
ь
, 
п
р
о
в
о
д

Участок сети

Обозначение

Марка

Число жил и сечение

Длина, м

Т
р
у
б
а Обозначение на плане

Длина, м

Э
л
е
к
т
р
о
п
р
и
е
м
н
и
к

Обозначение

Pрасч., кВт

Iрасч., А

Наименование, тип,

обозначение чертежа,

или принципиальной

схемы

N1

PE

N2

C2

B2

А2

C1

В1

А1

Блок ЩС-1-7

фазы с ИБП

фазы без ИБП

Лист ЛистовСтадия

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

1254-ТП-ИС.ЭМ

Инженерные системы

Ленинградская обл., дер. Силино.

ТП

Дешко В.П.

Петрова Н.Б.

Дешко В.П .

Электропитание

Схема ЩC-1. Фрагмент 4
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Блок ЩС-1-10

QF39

S203C

16А

QF40

S203C

16А

B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2

Р19.1 Р19.2 Р22.1 Р22.2 Р24.1 Р24.2 Р24.3 Р28.1 Р28.2 Р29.1 Р29.2

ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг

3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5

ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Розетки

Спальни 19

Розетки

Спальни 19

Розетки

Спальни 22

Розетки

Спальни 22

Розетки

Спальни 24

Розетки

Спальни 24

Розетки

Спальни 24

Розетки

Спальни 28

Розетки

Спальни 28

Розетки

Спальни 29

Розетки

Спальни 29

QF41

S203C

16А

QF42

S203C

16А

QF43

S203C

16А

QF44

S203C

16А

QF45

S203C

16А

QF46

S203C

16А

QF47

S203C

16А

QF48

S203C

16А

QF49

S203C

16А

QF50

S203C

16А

Лист ЛистовСтадия

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

1254-ТП-ИС.ЭМ

Инженерные системы

Ленинградская обл., дер. Силино.

ТП

Дешко В.П.

Петрова Н.Б.

Дешко В.П .

Электропитание

Схема ЩC-1. Фрагмент 5
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QFD22
DS951
10А
30мА

QFD23
DS951
6А

30мА

QFD21
DS951
10А
30мА

QFD20
DS951
10А
30мА

A2 A2 A2 A2 A2 A2

Р10.2 Р10.3 Р7.3

ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг

3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5

ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1

1 1 1 1 1

9 9 9 9 9

Розетки

Агрегатной

Розетки

Агрегатной
Кухня

Холодильник

QFD19
DS951
10А
30мА

QFD24
DS951
10А
30мА

Участок сети 2

Аппарат ввода в

распределительное устройство

или пусковой аппарат,

обозначение, тип; Iном А;

расцепитель или плавкая

вставка, А; уставка теплового

реле, А

Участок сети 3

К
а
б
е
л
ь
, 
п
р
о
в
о
д

Участок сети

Обозначение

Марка

Число жил и сечение

Длина, м

Т
р
у
б
а Обозначение на плане

Длина, м

Э
л
е
к
т
р
о
п
р
и
е
м
н
и
к

Обозначение

Pрасч., кВт

Iрасч., А

Наименование, тип,

обозначение чертежа,

или принципиальной

схемы

N1

PE

N2

C2

B2

А2

C1

В1

А1

Блок ЩС-1-9

фазы с ИБП

фазы без ИБП

Лист ЛистовСтадия

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

1254-ТП-ИС.ЭМ

Инженерные системы

Ленинградская обл., дер. Силино.

ТП

Дешко В.П.

Петрова Н.Б.

Дешко В.П .

Электропитание

Схема ЩC-1. Фрагмент 6

24 28
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QFD16
DS951
10А
30мА

QFD17
DS951
6А

30мА

QFD15
DS951
10А
30мА

QFD14
DS951
10А
30мА

C1 C1 C1 C1 C1 C1

Р21.1 Р26.1 Р31.1 Р30.1 Р44.1 Р011.1

ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг

3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5

ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1

1 1 1 1 1 1

9 9 9 9 9 9

Розетки

с.у. 21
Розетки

ванная 26

Розетки

с.у. 31

Розетки

с.у. 30

Розетка в

с.у мансарда
ЛОС

канализация

QFD13
DS951
10А
30мА

QFD18
DS951
10А
30мА

Участок сети 2

Аппарат ввода в

распределительное устройство

или пусковой аппарат,

обозначение, тип; Iном А;

расцепитель или плавкая

вставка, А; уставка теплового

реле, А

Участок сети 3

К
а
б
е
л
ь
, 
п
р
о
в
о
д

Участок сети

Обозначение

Марка

Число жил и сечение

Длина, м

Т
р
у
б
а Обозначение на плане

Длина, м

Э
л
е
к
т
р
о
п
р
и
е
м
н
и
к

Обозначение

Pрасч., кВт

Iрасч., А

Наименование, тип,

обозначение чертежа,

или принципиальной

схемы

N1

PE

N2

C2

B2

А2

C1

В1

А1

Блок ЩС-1-7

фазы с ИБП

фазы без ИБП

Лист ЛистовСтадия

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

1254-ТП-ИС.ЭМ

Инженерные системы

Ленинградская обл., дер. Силино.

ТП

Дешко В.П.

Петрова Н.Б.

Дешко В.П .

Электропитание

Схема ЩC-1. Фрагмент 7
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N1

PE

N2

Участок сети 2

Аппарат ввода в

распределительное устройство

или пусковой аппарат,

обозначение, тип; Iном А;

расцепитель или плавкая

вставка, А; уставка теплового

реле, А

Участок сети 3

К
а
б
е
л
ь
, 
п
р
о
в
о
д

Участок сети

Обозначение

Марка

Число жил и сечение

Длина, м

Т
р
у
б
а Обозначение на плане

Длина, м

Э
л
е
к
т
р
о
п
р
и
е
м
н
и
к

Обозначение

Pрасч., кВт

Iрасч., А

Наименование, тип,

обозначение чертежа,

или принципиальной

схемы

C2

B2

А2

C1

В1

А1

Блок ЩС-1-11

QF51

S203C

16А

QF52

S203C

16А

C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2

Р32.1 Р32.2 РTV18.1 РTV18.1 РTV7.1 РTV5.1 РTV19.1 РTV22.1 Р24.1 Р28.1 Р29.1 Р32.1

ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг

3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5

ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Розетки А Розетки А
Розетки

ТВ бассейн

Розетки

ТВ бассейн

Розетки

ТВ Кухня
Розетки

ТВ Гостиная

Розетки

ТВ Спальня 19

Розетки

ТВ Спальня 22

Розетки

ТВ Спальня 24

Розетки

ТВ Спальня 28

Розетки

ТВ Спальня 29

Розетки

ТВ Спальня 32

QF53

S203C

16А

QF54

S203C

16А

QF55

S203C

16А

QF56

S203C

16А

QF57

S203C

16А

QF58

S203C

16А

QF59

S203C

16А

QF60

S203C

16А

QF61

S203C

16А

QF62

S203C

16А
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QFD28
DS951
10А
30мА

QFD29
DS951
6А

30мА

QFD27
DS951
10А
30мА

QFD26
DS951
10А
30мА

А1 А1 А1 А1 А1 А1

Р02.1 Р05.1 Р06.1 Р03.1 Р07.1

ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг

3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5

ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1 ЩС-1

1 1 1 1 1 1

9 9 9 9 9 9

Розетки

Террасса
Розетки

Участок
Скважина

Розетки

Гаража
Ворота,

калитка
Резерв

QFD25
DS951
10А
30мА

QFD30
DS951
10А
30мА

Участок сети 2

Аппарат ввода в

распределительное устройство

или пусковой аппарат,

обозначение, тип; Iном А;

расцепитель или плавкая

вставка, А; уставка теплового

реле, А

Участок сети 3

К
а
б
е
л
ь
, 
п
р
о
в
о
д

Участок сети

Обозначение

Марка

Число жил и сечение

Длина, м

Т
р
у
б
а Обозначение на плане

Длина, м

Э
л
е
к
т
р
о
п
р
и
е
м
н
и
к

Обозначение

Pрасч., кВт

Iрасч., А

Наименование, тип,

обозначение чертежа,

или принципиальной

схемы

N1

PE

N2

C2

B2

А2

C1

В1

А1

Блок ЩС-1-12

фазы с ИБП

фазы без ИБП
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N

PE

Участок сети 2

Аппарат ввода в

распределительное устройство

или пусковой аппарат,

обозначение, тип; Iном А;

расцепитель или плавкая

вставка, А; уставка теплового

реле, А

Участок сети 3

К
а
б
е
л
ь
, 
п
р
о
в
о
д

Участок сети

Обозначение

Марка

Число жил и сечение

Длина, м

Т
р
у
б
а Обозначение на плане

Длина, м

Э
л
е
к
т
р
о
п
р
и
е
м
н
и
к

Обозначение

Pрасч., кВт

Iрасч., А

Наименование, тип,

обозначение чертежа,

или принципиальной

схемы

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг ВВГнг

3х6 3х4 3х6 3х4 3х6 3х4

ЩСУ ЩСУ ЩСУ ЩСУ ЩСУ ЩСУ

7 3 7 3 7 3

35 16 35 16 35 16

Фаза А1 без

ИБП

Фаза А2

 c ИБП

Фаза B1 без

ИБП

Фаза B2

c ИБП

Фаза C1 без

ИБП

Фаза C

c ИБП

QF7

S201C

16А

A

B2

В
в
о
д
 A

А

B1

ИБП

3ВА

QF8

S201В

16А

QF9

S201C

16А

B

В
в
о
д
 B

B

ИБП

3ВА

QF10

S201В

16А

QF11

S201C

16А

C

В
в
о
д
 C

C

ИБП

3ВА

QF12

S201В

16А

A2A1 C2C1

A2 B2 C2

Блок ЩС-1-1.1

Лист ЛистовСтадия

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

1254-ТП-ИС.ЭМ

Инженерные системы

Ленинградская обл., дер. Силино.

ТП

Дешко В.П.

Петрова Н.Б.

Дешко В.П .

Электропитание

Схема ЩC-1. Фрагмент 1

28 28

PetroInstall

Обр
азе

ц Petroinstall




