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Содержание раздела

Лист Наименование Примечание

1 Содержание общих данных

2 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

3 Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

4 Ведомость спецификаций

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими
требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и
других норм, действующих на территории РФ и обеспечивает безопасную

для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении
предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта ____________Дешко В.П.
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ПУЭ Правила устройства электроустановок. 
Изд. 6 и 7.

СП31-110-2003 Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных 
зданий

ГОСТ Р50571 Электроустановки зданий

ГОСТ Р50571.15-
97

Электроустановки зданий. Часть5. Выбор и
монтаж электрооборудования.

ГОСТ 21.614-88 Изображения условные графические 
электрооборудования и проводок на 
планах.

ГОСТ 21.1101-2009
СПДС

Основные требования к проектной и 
рабочей документации

ГОСТ Р 53246-
2008

Информационные технологии.  Системы 
кабельные структурированные. 
Проектирование основных узлов системы. 
Общие требования.

РД 78.36.002-99 Технические средства систем безопасности
объектов. Обозначения условные 
графические элементов систем

ГОСТ Р 53704-
2009 

Системы безопасности комплексные и 
интегрированные

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования
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Общие данные.

     1. Исходные данные для проектирования.

Настоящий проект разработан на основании:

-Технического задания на проектирование;

-Архитектурных планов дома;

-Дизайн-проекта объекта

-Правил  устройства  электроустановок,  Правил  технической

эксплуатации  электроустановок  потребителей,  и  других  руководящих

материалов применительно к электроснабжению частных жилых объектов. 

Технические решения,  принятые и отраженные в настоящем проекте,

соответствуют  требованиям  экологических,  санитарно-гигиенических,

противопожарных  и  других  действующих  норм  и  правил  и  обеспечивают

безопасную  для  жизни  и  здоровья  людей  эксплуатацию  объекта  при

соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

     2. Состав систем данного раздела.

В данный раздел вошли следующие элементы системы:

-пожарные датчики.

-датчики утечки угарного газа.

-датчики утечки газа пропан-метан

-датчики пламени

-прибор приемно-контрольный;

Технологически  система  пожарной  сигнализации  подключается  к

подсистеме  охранной  сигнализации  для  осуществления  комплексного

контроля за безопасностью объекта.

4

Обр
азе

ц Petroinstall



Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

аи
. и

нв
. №

Кол. уч. ЛистИзм. № уч. Подп. Дата Лист

1254-ТП-ИС.ОП

3. Назначение системы

Автоматическая  пожарная  сигнализация  предназначена  для

обнаружения  места  возгорания  или  задымления,  сообщения  о  месте  его

возникновения дежурному персоналу или жильцам и выдачи управляющего

сигнала на системы:

- оповещения и управления эвакуацией при пожаре;

Защите ОП подлежат все помещения здания независимо от их

функционального назначения.

Основным  видом  пожарной  нагрузки  в  защищаемых  помещениях

является:

технологическое оборудование, мебель, бытовая техника, изоляция

электрических кабелей, бумага, покрытие стен и пола.

Система ОП строится на базе аналогового оборудования.

Система ОП выполняет следующие функции:

-сбор, обработка, передача, отображение и регистрация извещений о

состоянии шлейфов сигнализации;

-выдача  сигнала  тревоги  при  возникновении  аварийных  случаев

(возгорания, загазованности помещений)

-независимый контроль в одном шлейфе контакта тревоги и контакта

блокировки датчика;

-механизм  задания  полномочий  по  взятию/снятию  и  доступу  для

персонала и посетителей путем программирования уровней доступа;

-протоколирование всех событий, происходящих в системе;

-микропроцессорный  анализ  сигнала  в  шлейфах  сигнализации  и

предотвращение саботажа.

Количество и тип пожарных дымовых извещателей применяемых в

отдельных помещениях выбраны согласно п.13.2* НПБ 88-2001 и письма от

14.07.08 №43/4.2/549ф ФГУ ВНИИПО МЧС России.
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Проектом предусмотрено применение системы ОПС

«Астра-Дозор». Всё оборудование имеет сертификаты соответствия и

сертификаты  пожарной  безопасности  РФ.  Данная  система  -

многопроцессорная высокоинтеллектуальная система пожарной сигнализации

и управления, обеспечивающая охрану от малых до крупных объектов, легко

интегрируется в комплексные системы жизнеобеспечения.

Непрерывный динамический опрос состояния всех устройств позволяет

обнаружить  пожар  на  ранней  стадии  и  с  точным  указанием  на  места

возгорания.

Применение  в  конструкции  системы  микропроцессоров  последнего

поколения  позволяет  создать  достаточно  совершенную  и  в  тоже  время

легкодоступную многоуровневую систему управления и реальной адресации

защищаемых

Сообщения о всех событиях поступают на пульт контроля и управления

с указанием реального имени помещения. Система проста в эксплуатации,

содержит минимальное количество кнопок управления и не требует высокой

специальной подготовки операторов. Система проста и экономична в части

монтажа  и  дальнейшего  обслуживания  за  счёт  вложенного  меню  с

подсказками  и  запросами.  Система  поддерживает  конфигурацию  с

персонального компьютера и специальный облачный сервис мониторинга.
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4. Характеристика применяемого оборудования.

 

 

Извещатель пожарный комбинированный
Аврора-ДТН (ИП 212/101-78-А1) без базы

Предназначен для обнаружения дыма и/или
повышения  температуры  в  охраняемом
помещении  и  передачи  сигнала  о  пожаре
приемно-контрольному прибору.

Основные характеристики: 
- высокая надежность и чувствительность
-  передовые  технологии:  специально
разработанный микропроцессор
- 2 пылесборника: защита от пыли дымовой
камеры
-  система  отражателей:  защита  от
фоновой освещенности;
-  встроенная  защитная  сетка:  надежная
преграда для насекомых
-  симметричная  дымовая  камера:
чувствительность  к  дыму  по  всем
направлениям
-  адаптивная  обработка  сигнала:
исключение ложных срабатываний
- светокомпенсация:  компенсация внешней
освещенности
- термокомпенсация: стабильная работа в
области низких и высоких температур
-  параллельный  анализ  опто-  и  термо-
каналов  (сочетание  в  себе  преимущества
дымового и теплового извещателей) 

 

База  4-х  проводная  релейная  для  ИП
"Аврора"
Назначение:
Для подключения неадресных извещателей
Аврора ДН,  Аврора ТН,  Аврора ТН-В  и– – –
Аврора ДТН  к  четырехпроводной  линии  с–
раздельными  сигнальными  и  питающими
цепями.
Особенности
При использовании извещателя совместно с
базой  релейной  подключение  к  ППК
осуществляется  с  помощью
четырехпроводной  линии,  два  проводника
которой  используются  для  питания
извещателя, а два других  для передачи–
извещений  замыканием/размыканием
коммутирующих контактов реле.
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Извещатель пожарный пламени Квазар ИП
329-5М-01 "Аметист" Р1

Извещатель пламени, УФ (220...280нм), 
t-сраб.0,5сек,  зона  обнаружения  -  80м  х
90 ,  4  проводный  (НЗ),  U-пит.12…24В,  I-°
потр.300мкА,  IP54,  t-раб.-50...+55 C,°
290х58мм

 

 

Извещатель  утечки  газа  MaviGard  GDR-
1224M.C (GDR-1224MEC)

Извещатель  обнаружения  токсичной
концентрации  угарного  (моноксид
углерода) и природного (метан) газа, порог
срабат.50ppm/20%НКПР,  встроен.сирена
85дБ,  2  вых.  реле  НЗ/НР+НР  контакт.
(=30В/8А), U-пит.12В, P-потр.2Вт, IP42, t-
раб.-10...+55 С, 140х100х50мм°

 

 

Извещатель  утечки  газа  MaviGard  TGDR-
1224M
Извещатель  утечки  природного  газа
(метан)  потолочного  исполнения.  для
установки  на  базу  MG-3500,  порог
срабатывания  .20%НКПР,  встроенная
сирена  85дБ,  1  вых.  реле  Н.З.  контакт.
(~250В/0,5А,  =24В/2А),  U-пит.12/24В,  P-
потр.2Вт, IP42, t-раб.-10...+55 С, D100х55мм°
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4. Кабельные трассы.

Все необходимые кабельные трассы отображены в разделе «Техническое

задание на прокладку кабельных трасс» настоящего проекта.

5. Указания по монтажу.

При  монтаже  и  эксплуатации  оборудования  должны  соблюдаться

требования электробезопасности.

Все электрооборудование и материалы должны иметь сертификаты

соответствия  Госстандарта  России  и  сертификаты  пожарной

безопасности , согласно НПБ 246-97 "Арматура электромонтажная.

Потребитель  должен  обеспечивать  исправность  своих

электроустановок. Потребителю не разрешается подключать электрическую

нагрузку сверх разрешенной в технических  условиях, а также увеличивать

номинальное  значение токов защитных устройств, определенных проектом.

Для  обеспечения  техники  безопасности  ремонтные  и  Планово

профилактические  работы  (ППР)  на  щитовых  электроустановках  должны

осуществляться  специально   обученным   и  подготовленным    в  соот-

ветствии  с  ПТБ и ПТЭ  ремонтным персоналом, закрепленным за данным

объектом с квалификационной группой IV и III до 1000в.   
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